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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZE“ GRZEWCZYCH
ECUE RS 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/593/19
Kociol wodny typu KWPR LIDER §

o nominalnej mocy cieplnej 19 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe Produkcja i Sprzedaz Kotléw C.O.
»STALKOT” Waldemar Walendowski

ul. Broniszewicze 15, 63-304 Czernin

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzqdzeniem‘IZomisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

[ N o I s | o

Parametr Symbol | Warto§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 o > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej <20 kW
ogrzewania pomieszczen s - > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytlowo-
Gazowej.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 83/19-LG.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012.
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